
Legislatura de la Provincia
 de Río Negro

Viedma,29 de marzo de 2017.

Señor
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Río Negro
Prof. Pedro Pesatti
SU DESPACHO:

Nos  dirigimos  a  usted,  en  carácter  de 
legisladores provinciales, haciendo uso de las facultades que 
nos confiere nuestra Constitución Provincial en su artículo 
139 inciso 5, reglamentado por la ley K nº 2216, a los efectos 
de  solicitar  al  Ente  Provincial  de  Regulador  de  la 
Electricidad (EPRE), requiera el siguiente Pedido de Informes:

Autor: Luis Horacio Albrieu.
Acompañantes: Elvin Gerardo Williams, Héctor Marcelo Mango, 
Mario Ernesto Sabbatella, Nicolás Rochás, Jorge Luis Vallazza 
y María Inés Grandoso

Pedido de Informes

Atento  a  la  situación  vivida  en  las 
localidades de Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero 
Huergo el día sábado 18 del corriente mes, en que en distintos 
horarios y por varias horas (tres horas en la tarde) se vió 
interrumpido el servicio eléctrico y que según información de 
EdERSA,  continuaban  los  inconvenientes  en  la  estación 
transformadora de Villa Regina, que opera a un 50 por ciento 
de  su  capacidad  de  generación.  Por  este  motivo,  desde  la 
empresa  se apuntó que no se descartaba la posibilidad de 
nuevos cortes de servicio, lo que no solo afectaría a Godoy y 
Regina, sino también a Ingeniero Huergo.

El gobernador  Alberto Weretilneck  señaló que 
tanto la salida de servicio de la estación transformadora de 
Villa Regina -que operara la estatal provincial Transcomahue-, 
como  la  de  General  Roca  hace  algunos  días,  se  debieron  a 
“hechos  fortuitos”  que  desnudaron  una  situación  de 
desinversión en el funcionamiento de las redes eléctricas de 
la provincia.

La  distribuidora  Edersa  informó  que es 
“precaria”  la  condición  del  sistema  de  abastecimiento que 
posee en la actualidad la estación transformadora” y que por 
ello “es posible que  sea necesario realizar cortes de energía 
rotativos”. Actualmente no opera uno de los alimentadores y 
uno de los dos transformadores de potencia lo hace sólo al 50 
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por  ciento  de  su  capacidad.  Esta  situación  compromete  el 
suministro de las ciudades de Regina, Huergo y Godoy.

Por  el  momento  desde  la  empresa  estatal 
“Transcomahue” no brindaron más detalles al respecto.

En mérito a ello y ante la posibilidad de que 
continúen  los  cortes  en  el  servicio  de  energía  de  estas 
localidades, es por ello que solicitamos se sirva informar lo 
siguiente:

1. Informe el estado actual de la planta transformadora de 
Villa Regina.

2. Indique qué gestiones se han realizado para resolver la 
situación  antes  mencionada  para  que  no  sean  los 
ciudadanos los que se vean perjudicados por la falta de 
inversiones en el sector.

3. Remita  informe  sobre  qué  investigaciones  se  han 
realizado  para  conocer  la  verdadera  causa  de  estos 
inconvenientes y que trámite se dará para garantizar el 
servicio a los usuarios.

Atentamente.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

S O L I C I T A

  

Al  Poder  Ejecutivo,  Ente  Provincial  Regulador  de  la 
Electricidad (EPRE), a pedido de los señores legisladores Luis 
Horacio ALBRIEU, Elvin Gerardo WILLIAMS, Héctor Marcelo MANGO, 
Mario Ernesto SABBATELLA, Nicolás ROCHAS, Jorge Luis VALLAZZA 
y  María  Inés  GRANDOSO;  de  conformidad  a  las  atribuciones 
conferidas en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Provincial y por la ley K nº 2216, en relación a la situación 
vivida en las localidades de Villa Regina, General Enrique 
Godoy e Ingeniero Huergo, el día sábado 18 del corriente mes, 
en que en distintos horarios y por varias horas (tres horas en 
la tarde) se vio interrumpido el servicio eléctrico y que 
según la información de EdERSA, continuaban los inconvenientes 
en la estación transformadora de Villa Regina, que opera a un 
cincuenta por ciento (50%) de su capacidad de generación. Por 
este motivo, desde la empresa se apuntó a que no se descartaba 
la posibilidad de nuevos cortes de servicio, lo que no sólo 
afectaría a General Enrique Godoy y Villa Regina, sino también 
a Ingeniero Huergo.

El Gobernador Alberto Weretilneck señaló que tanto la 
salida  de  servicio  de  la  estación  transformadora  de  Villa 
Regina -que operara la estatal provincial Transcomahue- como 
la de General Roca hace algunos días, se debieron a “hechos 
fortuitos” que desnudaron una situación de desinversión en el 
funcionamiento de las redes eléctricas de la provincia.

La distribuidora  EdERSA informó que es “precaria” la 
condición  del  sistema  de  abastecimiento que  posee  en  la 
actualidad  la  estación  transformadora”  y  que  por  ello  “es 
posible  que  sea  necesario  realizar  cortes  de  energía 
rotativos”. Actualmente no opera uno de los alimentadores y 
uno de los dos transformadores de potencia lo hace sólo al 
cincuenta por ciento (50%) de su capacidad. Esta situación 
compromete el suministro de las localidades de Villa Regina, 
Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy.

Por el momento desde la empresa estatal “Transcomahue” 
no brindaron más detalles al respecto.

En  mérito  a  ello  y  ante  la  posibilidad  de  que 
continúen  los  cortes  en  el  servicio  de  energía  de  estas 
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localidades, es que solicitamos se sirva informar y remitir lo 
siguiente:

1. Estado  actual  de  la  planta  transformadora  de  Villa 
Regina.

2. Qué  gestiones  se  han  realizado  para  resolver  la 
situación  antes  mencionada  para  que  no  sean  los 
ciudadanos los que se vean perjudicados por la falta de 
inversiones en el sector.

3. Remita  informe  sobre  qué  investigaciones  se  han 
realizado  para  conocer  la  verdadera  causa  de  estos 
inconvenientes y qué trámite se dará para garantizar el 
servicio a los usuarios.

VIEDMA, 19 de abril de 2017.


